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El presente documento constituye un aporte del Departamente Téchnico de la Calidad,

Divizidin de Gestitn de [a Calidad de la Gerencia de Planificaciin Institusional, & cual

tiene como objetivo reunir en un solo documento todos los criterios y conceptos actuales,

y praporcionar a la Flanta Termica de Escuintla, una guia de trabajo en las acciones gque

lleva a cabo.

Listado de Procedimientos de Ila Central Térmica de
Escuintla:
Fecha
MNo. Hambre Procedimlgnto Codlga : ;
Yigencia
. =002 -003-12-00-00-00-04- ]
1 | Arranque de Uridades Generadloras 11:08/2014
14-001
Chd -2 -000F-1 D-00-00-00-04-
2 | Operacion y Control de Unidades Generadaras fhiise 18/07/2014
O -0 -00-19-00-00-00-04-
2 | Paro de Unidades Generadoras ¥ sus Equipos s -t T
i | BasE | it -2 (3031 D-00-00-00-04-
A0 FOrZANN por sinestro NiTh
F 10-004 180772014
Arrangue, Operacicn v Paro de Plants de 04-02-00-13-00-00-00-04-
5 _ 18072014
Emergencia 10-005
O -2 -1 9-00-00-00-08-
& | Mantenimients Predictiva Mecanico fhian 1R07 2014
- : - 04-02-00-19-00-00-00-06-
7 | Mantenimiants Preventiva Macinico 18:072014
10-02 -
. Mantenimiante Corrective Mecanico sin Paro de 34 02 00 19 00 00 Q0 06
Procesn 10-003 R
Mantenimionte Corrective Mocanico cen Par de (b4 -(32-003-1 B-00-00-00-06-
3 18/07:2014
Frocesa 10-004
Ok -2 -003-1 9-00-00-00-07-
19 | Mantenimiente Fredictivo Eléctrica 1R072014
14-001 |
. O -0 00031 9-00-00-00-07 -
11 | Mantenimiente Preventiva Electrico 1807014
10 002
Mantenimients Gorrectivo El&ctrice sin Parc de Ot- 2 -(h03-1 D-000-00- 00 -7 -
12 18/07:2014

Procesn

1{1-003
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5 Mantenimients Correctivo Eléctrico can Parc de 4 02 00 19 00 00 Q0 07
Frocesn 101-004 11082014
. . . (-032-0003-1 2-C0-00-00-05-
14 | Manlenimienle Prevenliva de Ohra Civil 20/06:2014
10-001 it
O -2 -1 D-00-00-00-08-
15 | Mantenimiento Correctivo de Obra Civil 10.002 006201 4
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OBJETIVO Y ALCANCE

Realizar el arranque coordinade de unidad generadora en condiciones
normales de operacion y después de intervenciones de mantenimiento.  El
Alcance de este procedimiento inicia desde la solicitud de arranque de la
unidad generadora hasta que se ajusta la consigna de potencia eléctrica vy

mado de aperacian.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

» Manual de Automatizacian de la Unidad de Gas Nao. 5

REGISTROS APLICABLES

a  Bitdcora Sala de Mando,

DEFINICIONES

4.1 Arranque; Accidn del operador para iniciar la secuencla de amanque de la
unidad de generacion a través de PLC.

4.2 Potencia Electrica: Potencia en MVA (Mega Voltio Amperios) que se
genera.

4.3CG1: Centro de Control de Generacion.

4.4Energia Eléctrica: Forma de energia que resulta de la existencia de una
diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una
corriente elécirica entre ambos cuando se los pone en contacto por medio
de un conductor eléctrico.

4.51.H.M.: Interface Hombre Maguina.

4.6 0peracion Local: Cuando el operador de sala de mando tiene control de |a
potencia de la unidad.

4.7PLC: Controlador lagico programable, automatiza procesas de operacion
de las unidades generadoras,

4.8 Turbina: Dispositivo gue transforma energia termica en energia mecanica.

nistitutn Narvinal de Flecirfizaciie, Sosaredes okos s Dereches & 2014,
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49Unidad Generadora; Cada unidad generadora estd compuesta de un
grupo lurbina, grupo generador electrico, equipos auxiliares v unidad de
transformacion, lo cual en conjunto genera energia eléctrica.

4.10 SNl Sistema Macional Interconectado,

NORMAS

5.1 MNo se puade ni debe arrancar la unidad si existe personal trabajando en
la unidad.

5.2 Unicamente el Oporador de Sala de Mando v Jefe de Planta Central
Termica de Escuintla esta autorizado para dar orden de Amangue a la
unidad generadera en condician nommal.

5.3 Unicamente el Jefe de Planta (o personal que designe) estd autorizado
para solicitar orden de arranque a la unidad generadora después de
intervencionas  de  mantenimienta o para prueba de confiabilidad
programada.

2.4 Todo el procesa debera quedar registradas en Bitdcora de Sala de
Mando.

3.9 Verficar que la unidad tenga disponibilidad.

5.6 Verificar la existencia de combustible diesel,

rafituta MNaminnal de Flectifcacian, Meservades todas los Deroehos £ 2012,
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6 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
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6.3 Contingencias:
Tipo de Contingencla
(1) @ ® | ®
i i (3) (4 {5) o (7} = : i ]
i PR Docurmental | Instrumentacion | Sistama MB“"'_EM Parsonal P PR Contingwiciin
Eléctrica
AlRERES 29 La aclividad la suplita el Jefie de Panta Contral Termica
1 |[Operador da Sals de MA ML A PAL X o P de Escu':rtla 2
hardo :
Mémida de & i :
Cil llama via telofonica al J de Planta da Central
2 |comunicagion por N.A. M., X NA. NA, SR L fmmiz ;F ;‘ji rﬂ; A de Lenra
Radio o ’
Mivakes de Aceie
% |fuem de parametros M.A. M.A. MA. X Na | F “p“rz‘r_r_r_’?l‘zﬂ'_ﬂ i Ta_m_“_d‘*tz ”'”_'"?"3", '_f’f“j TanaHE
da amanque aumile segun lus paramelnos indicados
| J : . i Operador de Sala de Manda deba de informar a Jefe de
b INU arranca la undad MA. MLA NA. A NA. Plania sobre gl problems
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