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El presente documento constituye un aporte del Departamento de Gestion de la

Mejora, Divisibn de Gestion de la Calidad de la Gerencia de Planificacion

Institucional, el cual tiene como objetivo reunir en un solo documento todos los

criterios y conceptos actuales, y proporcionar a Sistema Occidental, una guia de

trabajo en las acciones que lleve a cabo.

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA OCCIDENTAL:

LINEAS DE TRANSMISION

No. Nombre de Procedimiento Cddigo Fecha
Vigencia
1 Mantenimiento Predictivo de | 04-03-02-33-00-12-00-00- | 10/11/2014
Lineas de Transmision 10-001
2 Mantenimiento Preventivo de | 04-03-02-33-00-12-00-00- | 10/11/2014
Lineas de Transmision 10-002
3 Mantenimiento Correctivo de | 04-03-02-33-00-12-00-00- | 10/11/2014
Lineas de Transmision 10-003
SERVICIOS TECNICOS
No. Nombre de Procedimiento Cadigo Fecha
Vigencia
1 Mantenimiento Predictivo de | 04-03-02-33-00-19-00-00- | 10/11/2014
Servicios Técnicos 10-001
2 Mantenimiento Preventivo de | 04-03-02-33-00-19-00-00- | 10/11/2014
Servicios Técnicos 10-002
3 Mantenimiento Correctivo de | 04-03-02-33-00-19-00-00- | 10/11/2014
Servicios Técnicos 10-003
SUBESTACIONES
No. Nombre de Procedimiento Cddigo Fecha
Vigencia
1 Mantenimiento Predictivo de | 04-03-02-33-00-21-00-00- | 15/12/2014
Subestaciones 10-001
2 Mantenimiento Preventivo de | 04-03-02-33-00-21-00-00- | 15/12/2014
Subestaciones 10-002
3 Mantenimiento Correctivo de | 04-03-02-33-00-21-00-00- | 19/01/2015
Subestaciones 10-003
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CLINICAS MEDICAS
No. Nombre de Procedimiento Cddigo Fecha
Vigencia

1 Atencion Preventiva en Salud | 04-03-00-33-00-00-04-00- | 17/12/2013
10-001

2 Atencién de Emergencias a 04-03-00-33-00-00-04-00- | 17/12/2013
Trabajadores 10-002

3 Atencion de Consulta Médica | 04-03-00-33-00-00-04-00- | 17/12/2013
10-003

4 Control de Medicamentos y 04-03-00-33-00-00-04-00- | 17/12/2013
Materiales 10-004
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1. OBJETIVO Y ALCANCE

Programar y ejecutar de manera oportuna el mantenimiento predictivo de las
Lineas de Transmision, para evitar el mantenimiento correctivo/salida forzada,
asi como dar el soparte necesario a los elementos que conforman la Linea de
Transmision para que su vida util tedrica se alcance.

Inicia con la planificacion del mantenimiento predictivo anual vy finaliza con la
generacion de informe del mantenimiento.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

+« Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE.
« Manual del Fabricante de Camara Termografia

« Contrato

« TDR

3. REGISTROS APLICABLES

¢ Saolicitud de Autorizacion para uso de Transporte
« Camara termografia

+ Entrega y Recepcion de Vehiculo

+ Formato de Inspeccién

¢ |nforme de Finalizacion de Trabajo

s |Informe de Gestion de Resultados del Mes
e Libreta de Campo de Medicion de Tierra

+ |Libreta de Campo de Termografia

e Libro de Actas

« Nombramiento de supervisor

¢ Orden de Compra

« Orden de trabajo e Informe Fotografico

« Pedido

¢ Plan Anual de Trabajo

+ Plan Anual de Trabajo (Formato Digital)

+« Plan de Compras.
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* Programa Mensual de Trabajo
+« Reporte de avances de trabajos
« Reporte de trabajo

e Resumen Brecha

« Resumen Inspeccion General

e Resumen Puestas a Tierra

« TDR (Términos de Referencia)

DEFINICIONES

4.1 ETCEE: Empresa de Transporte y Control de Energia Eléctrica

4.2 Linea de Transmision: Es el medio fisico por medio del cual se
transporta la Energia Eléctrica generada con tensiones de 69 kv o mas.

4.3 Mantenimiento Predictivo: Es el que permite que se tomen decisiones
antes de gue ocurra el fallo en algin elemento que conforma una Linea

de Transmision.

4.4 Medicion de Tierras: Medicion de la resistencia de la puesta a tierra de
las estructuras de Lineas de Transmision.

4.5 Termografia: Medicion de Temperatura por medio de equipo infrarrojo
en los elementos que conforman la Linea de Transmision.

46 TDR: Términos de Referencia

4.7 Camara de Termografia: Equipo que por medios infrarrojos mide la
temperatura que emiten los cuerpos.

4.8 Medidor de Puesta a Tierra: Equipo que mide la resistencia de cable

de conexion a tierra.
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Ningin trabajo de mantenimientc contratado externamente puede
realizarse sin supervision del personal del INDE.

Es obligatorio el uso de equipo de proteccion personal.

En caso de que no se realice un mantenimiento se reprograma para el
siguiente periodo o siguiente ano.

La frecuencia de las mediciones a realizar es en base al programa anual
de trabajo.

Previo a efectuar cualquier mantenimiento es requerido verificar que el
sitio donde se efectuara no existe condiciones de riesgos para el
personal.

El personal que utilice el equipo de medicion debe estar debidamente
capacitado.

Es obligatorio el uso del uniforme del INDE.

Solamente personal autorizado por el INDE puede utilizar el equipo de
medicion.

5.9 En todo trabajo externo debe quedar evidencia del certificado de

calibracién en donde se involucre equipo de medicion cumpliendo con la
trazabilidad del patrén utilizado.
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6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
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